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Seznam použitého značení 
ČSN   česká technická norma 
ČSN EN  převzatá evropská norma 
Sb.     Sbírka 
PT     původní terén 
UT    upravená úroveň terénu 
m.n.m   metrů nad mořem 
B.p.v.    Balt po vyrovnání 
ř.š.    rozvinutá šířka 
ks.     kus 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
NP     nadzemní podlaží 
PO     požární ochrana 
NV    nařízení vlády 
As    průřezová plocha výztuže 
As, max   maximální průřezová plocha výztuže 
As, min    minimální průřezová plocha výztuže 
As, skut   skutečná průřezová plocha výztuže 
Ac   průřezová plocha betonu 
cmin   minimální betonová krycí vrstva 
cnom   nominální betonová krycí vrstva  
XPS   extrudovaný polystyren  
EPS   expandovaný polystyren 
ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 
fcd   návrhová hodnota pevnosti betonu 
fck   charakteristická hodnota pevnosti betonu 
Fs   síla ve výztuži 
fyd   návrhová hodnota pevnosti výztuže 
fyk   charakteristická hodnota pevnosti výztuže 
gd   návrhová hodnota stálého zatížení 
qd  návrhová hodnota užitného zatížení 
gk   charakteristická hodnota stálého zatížení 
qk  charakteristická hodnota užitného zatížení 
IČO   identifikační číslo osoby  
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Kč   Koruna česká 
kg   kilogram 
kN   kilonewton  
m2   metr čtvereční 
m3   metr čtvereční  
m   metr 
mm   milimetr 
MEd   návrhová hodnota ohybového momentu 
Mmax   maximální hodnota ohybového momentu 
MRd   únosnost průřezu v ohybu 
kN/m    kilonewton na metr 
NP   nadzemní podlaží 
PP   podzemní podlaží 
p.č.     parcelní číslo 
k.ú.     katastrální území 
qb   základní tlak větru 
qk   charakteristická hodnota užitného zatížení 
smax
   maximální vzdálenost výztuže 
smin   minimální vzdálenost výztuže 
sskut   skutečná vzdálenost výztuže 
γc   součinitel spolehlivosti betonu 
γs   součinitel spolehlivosti výztuže 
µ1   tvarový součinitel zatížení sněhem 















 Diplomová práce byla vypracována dle zadané předlohy v podobě studie, ze které byl 
z velké míry převzat tvar, rozměr stavby a funkce části místností v objektu. Projektová 
dokumentace pro provádění staveb k objektu Domu kultury byla vypracována v souladu 
s platnou vyhláškou č.499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb [1]. 
Projektová dokumentace se skládá z výkresů jejichž rozsah byl určen zadáním, dále souhrnnou 
technickou zprávou a zprávou průvodní. Dále bylo námětem zadání zpracováni energetického 
štítku obálky budovy, návrh a statické posouzení vybraného konstrukčního prvku, v případě 
této diplomové práce se jedná o rameno schodiště a také tepelně technické posouzení 
konstrukcí, které se nachází ve styku s exteriérem. 
 Zpracovaná projektová dokumentace se týká budovy Domu kultury v obci Lutín. Objekt 
lze rozdělit na několik částí dle jejich funkce, a to na část sloužící pro vystoupení a společenské 
akce, restauraci, zázemí pro po potřeby místního divadelního souboru, veřejnou knihovnu, 
místnosti vyčleněné místním spolkům, administrativní část, a nakonec prostory pro technické 
zázemí objektu. Hlavním nosným systémem je železobetonový skelet založený na základových 
patkách, jako výplňové a příčkové zdivo jsou využity plynosilikátové tvárnice YTONG. 
Zastřešení objektu je z části řešeno šikmou střechou s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými 
sedlovými vazníky a z části střechou plochou. [4] 
 Konstrukce posuzované z tepelně technického hlediska jsou všechny podlahy ve styku 
se zeminou, obvodové stěny, jež jsou ve styku jak s venkovním vzduchem, tak se zeminou a na 
závěr jsou posouzeny konstrukce střešní. 
 Konstrukční prvek vybraný pro statický návrh a posouzení je rameno schodiště 
nacházejících v jihovýchodní části objektu a jako materiál pro návrh byly zvoleny materiály: 




2. Technická zpráva [1] 
A. Průvodní zpráva [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A.1.1 Údaje o stavbě [1] 
a) Název stavby:  
Dům kultury 
b) Místo stavby:  
Adresa: Jana Sigmunda, 783 49 Lutín 
Katastrální území: Lutín 
Číslo parcely: 212/11,212/29 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1] 
Obec Lutín 
Školní 203, 783 49 Lutín 
IČO: 00 299 189 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace [1] 
Bc. David Kaštyl 
Francouzská 1, 79604 Prostějov 
IČO: 00 111 222 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
SO01 – Objekt Domu kultury  
SO02 – Přípojky inženýrských sítí 




A.3 Seznam vstupních podkladů [1] 
1. Zadání diplomové práce 
2. Přiložená studie objektu 
B Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) Charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: [1] 
 Parcely pro stavbu Domu kultury se nachází v obcí Lutín na parcelách číslo 212/11 a 
212/29 v katastrálním území Lutín, okres Olomouc, Olomoucký kraj. Stavební pozemek je 
rovný částečně zatravněný, na pozemku se nachází pár stromů, které v rámci projektu Domu 
kultury budou zachovány a část pozemku tvoří zpevněná asfaltová plocha, kterou bude nutné 
pro stavbu nového objektu odstranit. Budoucí objekt zapadá do charakteru okolního prostředí, 
neboť se bude nacházet v zastavěné oblasti v těsné blízkosti místní střední školy na straně jedné 
a sportovním areálem na straně druhé a bude tak vytvořeno kompletní kulturní sportovní a 
vzdělávací centrum. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: [1] 
 V rámci řešení diplomové práce nebylo vydáno žádné z těchto rozhodnutí. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby: [1] 
 Stavební se shoduje s územně plánovací dokumentací. Parcely vybrané pro výstavbu 
stavebního objektu jsou určené k zástavbě a jejich vlastníkem je obec Lutín.  
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: [1] 




e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: [1] 
 V práci nejsou zohledňovány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: [1] 
 Průzkumy a rozbory nejsou v obsahu diplomové práce řešeny. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: [1] 
 Území určené k výstavbě nespadá pod ochranu jiných právních předpisů. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: [1] 
 Pozemek se nachází mimo poddolovaná a záplavová území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. [1] 
 Budoucí objekt nebude v rámci svého provozu způsobovat zátěž pro okolní stavby a 
pozemky, pouze v období výstavby je předpokládána zvýšená hladina hluku a prašnosti, 
nepřekročí však povolené limity. V dosahu stavby se nenachází žádné vodoteče, a tudíž stavba 
nebude mít žádné dopady na místní odtokové poměry. 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: [1] 
 Na jedné ze stavebních parcel v místě budoucího objektu bude třeba odstranit stávající 
zpevněnou asfaltovou plochu. Vzrostlé stromy nacházející se v místě budoucí stavby nepřekáží 
stavbě samotného objektu a budou proto zachovány. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa: [1] 
 Plochy stavebních objektů zasahující do zemědělského půdního fondu činí 3 127 m2. 
l) Územně technické podmínky: [1] 
Pro napojení budoucího objektu na poslouží stávající rozvody pitné vody, plynu a 
elektrické energie situovaných v ulici Jana Sigmunda z niž bude k objektu také vedena 
asfaltová pozemní komunikace sloužící pro příjezd k objektu. 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: [1] 
 Na stavbu objektu se nevztahují časové ani věcné vazby a rovněž se zde nepředpokládají 
podmiňující, související ani vyvolané investice. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: [1] 
parcely číslo: 212/11 a 212/29 
katastrální území Lutín 
okres Olomouc 
Olomoucký kraj 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: [1] 
parcely číslo: 212/11 a 212/29 
katastrální území Lutín 
okres Olomouc 
Olomoucký kraj 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby [1] 
 Novostavba. 
b) Účel užívání stavby: [1] 
 Objekt určený pro pořádání společenských akcí, stravování, administrativu, zázemí 
lokálního divadelního spolku a místních sdružení a jako sídlo veřejné knihovny. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: [1] 
 Trvalá stavba. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: [1] 
 Pro stavbu nejsou požadovány výjimky z technických požadavků na stavby včetně 
požadavků na bezbariérovost. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: [1] 
 Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou v rámci projektu zohledňována. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: [1] 
 Stavba nespadá pod ochranu jiných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby: [1] 
Obestavený prostor:11 072 m2 
Zastavená plocha: 1417,2 
Užitná plocha: 2013 m2 
h) Základní bilance stavby: [1] 
Pitná voda  
 Napojení objektu na veřejnou vodovodní síť bude realizováno z ulice Jana Sigmunda. 
Stanovení spotřeby pitné vody není předmětem řešení této práce 
Elektrická energie 
 Napojení objektu na síť nízkého napětí bude realizováno z ulice Jana Sigmunda. 
Stanovení spotřeby elektrické energie není předmětem řešení této práce 
Plynovod 
Napojení objektu na plynovodní potrubí bude realizováno z ulice Jana Sigmunda. 
Stanovení spotřeby zemního plynu není předmětem řešení této práce 
Kanalizace 
 Odvod veškerých splaškových vod z objektu bude odveden ke zpracování do místní 
čističky odpadních vod k čemu poslouží kanalizační potrubí nacházející se v ulici Jana 
Sigmunda, na které bude objekt napojen. 
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 Dešťová voda odtékající ze střechy objektu bude odvedena do zasakovacích boxu 
nacházejících se na pozemku za budovou, kde bude následně zasáknuta do země. Voda 
z komunikace a parkoviště bude zasáknuta pomocí vsakovacího přikopu.  
Odpady a emise 
 Na pozemku budou pro potřeby provozu objektu umístěn kontejner pro ukládání 
odpadu vzniklých při užívání stavby. Během užívání stavby nebude docházet ke vzniku 
nebezpečných odpadů. Odpady vzniklé při výstavbě budou důkladně separovány a ukládány 
do kontejnerů situovaných na staveništi a následně likvidovány v souladu s platnými předpisy 
týkajícími se nakládání s odpady (č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech) [10]. Vytápění bude 
zajištěno soustavou plynových kondenzačních kotlů splňujících emisní předpisy. 
Energetická náročnost budovy 
 Stanovení energetické náročnosti budovy není předmětem řešení této práce. 
i) Základní předpoklady výstavby: [1] 
Předpokládaná doba provádění stavebních prací na objektu je stanovena na 14 měsíců- 
Etapy výstavby: 
1. Zemní práce 
2. Provedení základových konstrukcí 
3. Provedení hrubé vrchní stavby 
4. Provedení střešní konstrukce 
5. Provedení příček a hrubých instalací 
6. Provedení vnitřních omítek a potěrů 
7. Provedení podlah, obkladů a technologie 
8. Vnitřní kompletace 
9. Provedení vnějších omítek a úprav vnějších povrchů 
10. Provedení terénních úprav 
j) Orientační náklady stavby: [1] 
 Náklady na stavbu Domu kultury stanovené na základě cenových ukazatelů ve 
stavebnictví byly ustanoveny na 95 057 310 Kč. 
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C. Situační výkresy [1] 
C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 
 Není předmětem řešení diplomové práce. 
C.2 Koordinační situační výkres [1] 
a) měřítko  
Koordinační situační výkres je vypracován v měřítku 1:500 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
 Na severní části stavebního pozemku je situována původní veřejná komunikace, na 
kterou bude navazovat komunikace patřící k parkovišti pro potřeby objektu, na západní straně 
se nachází stávající komunikace pro pěší.  
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
 objekt se bude nacházet na parcelách číslo 212//11 a 212/29, tyto parcely sousedí na 
severu s parcelou číslo 212/41 sloužící jako autobusové nádraží, na východě s parcelami 205/8, 
319/4, 212/47 které náleží ke sportovnímu areálu na jihu sousedí s parcelami 212/30 a 215/50 
které náleží ke střední škole a v západní části se nachází parcela 231/19 která slouží jako veřejná 
komunikace. 
d) hranice řešeného území, 
 Není řešeno v rámci diplomové práce 
e) stávající výškopis a polohopis, 
 Navržený objekt se nachází na takřka vodorovném terénu s polohou výškové kóty 
±0,000 na podlaze prvního nadzemního podlaží je naměřená výšková kóta 226.000 m n.m, 
B.p.v. 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 




g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb, 
1.nadzemní podlaží se nachází ve výšce 226,00 m n.m. B.p.v, výška upraveného terénu ve výšce 
225,550 m n.m. B.p.v a nejvyšší bod stavby má hodnotu 238, 050 m n.m. B.p.v. 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
 V rámci projektu jsou navržena parkovací stání navazující na stávající komunikaci 
z ulice Jana Sigmunda, a také nová komunikace pro přístup k dalším parkovacím stáním. 
i) řešení vegetace, 
 Na staveništi se nachází několik vzrostlých stromů, které budou zachovány a po 
dokončení stavby budou doplněny o několik dalších stromů a keřů, zbytek plochy bude 
zatravněn. 
j) okótované odstupy staveb, 
 Odstupy okolních staveb nejsou v rámci studie zakótovány. 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
 polohy vedení a napojení technické infrastruktury na objekt jsou zaneseny do 
koordinační situace, která se nachází v přílohové části pod označením C.2.1. 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové 
zóny apod., 
 Na pozemku budoucí stavby nejsou situována žádná bezpečnostní a ochranná pásma, 
památkové rezervace ani památkové zóny. 
m) maximální dočasné a trvalé zábory, 
 Při provádění stavby dojde pouze k dočasnému záboru veřejné komunikace pro 
zhotovení napojení přípojek, a to na parcele 231/19 
n) vyznačení geotechnických sond, 
 Není součásti řešení práce. 
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o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
 Není součásti řešení práce. 
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 Projekt zařízení staveniště není předmětem řešení této práce. 
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
 Není součásti řešení práce. 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [1] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [1] 
a) Technická zpráva [1] 
Architektonické řešení 
Navržená budova Domu kultury je samostatně stojící objekt s členitým půdorysem. 
Idealizované rozměry stavby jsou 33,4 x 46,4 metru. Budova je složena z pohledu výšky do 
dvou částí. První rozsáhlejší část má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Zde se nachází 
prostory jako společenský sál, restaurace, knihovna, klubovna, kanceláře, zázemí divadla a 
technická místnost. Tato část je zastřešena šikmou dvouplášťovou střechou s krytinou šedé 
barvy. Druhá menší část, v niž se nachází zádveří, úklidová komora a sociální zařízení je 
zastřešena střechou jednoplášťovou plochou. Na severní straně se nachází dvě předložená 
schodiště, na západní straně předložené schodiště s rampou pro bezbariérový přístup a na straně 
východní se nachází rovněž předložené schodiště. Vnější povrchová úprava obvodových 
konstrukcí bude tvořena silikonovou omítkou bílé barvy a v soklové části bude fasáda opatřena 
omítkou mozaikovou barvy šedé. Výplně otvorů jsou platová okna s povrchovou úpravou šedé 
barvy, hliníkové výkladce shodné barvy jako okna. Vstupy do objektu jsou opatřeny platovými, 
nebo hliníkovými dveřmi rovněž šedé barvy. Klempířské výrobky jsou navrženy z hliníkového 
plechu s povrchovou úpravou ve stejném odstínu jako výplně otvorů. Zámečnické výrobky 
nacházející se na fasádě objektu jsou opatřeny nátěrem taktéž v odstínu klempířských výrobků 





 Podzemní podlaží je navrženo jako technické, nachází se zde technická místnost a dále 
skladové prostory. Suterén je přístupný pouze po vedlejším schodišti v severní části objektu. 
 V prvním nadzemním podlaží se nachází především velký sál s jevištěm pro pořádání 
společenských akcí a přísálí, je možno oba sály využívat odděleně nebo je propojit a zvýšit tak 
kapacitu hlavního sálu. Přístup do sálu je přes foyer, které slouží především jako hlavní 
komunikační plocha, propojuje prostory restaurace, sociálních zařízení, zádveří hlavního 
vstupu do objektu a je zde také umístěn výtah, schodiště a úschovna kabátů. V zádveří se 
nachází pokladna. V severní části objetu je umístěna restaurace, kuchyně včetně kompletního 
zázemí pro personál, jako je šatna, sprcha, úklidová komora. Nachází se zde také sklad potravin 
pro restauraci. V druhém segmentu severní části objektu se nachází zázemí pro potřeby 
divadelního spolku a případných účinkujících v podobě zkušebny, dámských a pánských šaten 
včetně sociálních zařízení, úklidová komora a sklad kuli. V této části objektu se nachází rovněž 
schodiště propojující všechna podlaží sloužící jako případný únikový východ z knihovny 
nacházející se v horním podlaží. 
 Přístup do druhého nadzemního podlaží je zabezpečen dvěma schodišti nacházejících 
se v severní a jižní časti objektu a také osobním výtahem. V tomto podlaží se nachází veřejná 
knihovna s čítárnou, dvě klubovny sloužící jako zázemí pro místní spolky, administrativní část 
se dvě kancelářemi, šatny se sprchami a sociální zařízení. 
Urbanistické řešení 
 Objekt Domu kultury je situován v katastru obce Lutín na ulici Jana Sigmunda. Stavba 
je na pozemku umístěna v jihozápadním koutě, na severní a severovýchodní časti se nachází 
komunikace a plochy pro parkování a v jihovýchodní části pozemku se nachází zpevněná 
plocha sloužící k pořádání akcí ve venkovním prostoru. Stavba se nachází na volné ploše mezi 
stávající zástavbou a propojí tak zastavěnou oblast v jeden celek. Podél západní strany pozemku 
vede stávající komunikace pro pěší v ulici Jana Sigmunda a v severní části se nachází 






Bezbariérové řešení  
 Bezbariérový přístup do budovy je vyřešen za pomoci přístupové rampy ve sklonu 
7%, pro komunikaci mezi prvním a druhým nadzemním podlažím slouží výtah Schindler 
2400. V obou poschodích jsou situovány toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Na parkovišti u objektu jsou navrženy tři parkovací místa pro tyto osoby. Při návrhu bylo 
postupováno v souladu  
b) Výkresová část 
D.1.1.1  Základy     1:50 
D.1.1.2  Půdorys 1. podzemního podlaží  1:50 
D.1.1.3  Půdorys 1. nadzemního podlaží  1:50 
D.1.1.4 Půdorys 2. nadzemního podlaží  1:50 
D.1.1.5  Řezy A-A, B-B   1:50 
D.1.1.6  Sestava stropních dílců nad 1 PP  1:50 
D.1.1.7  Sestava stropních dílců nad 1 NP  1:50 
D.1.1.8  Výkres střešní konstrukce   1:50 
D.1.1.9  Výkres střešní nadezdívky   1:50 
D.1.1.10  Výkres střešního pláště   1:50 
D.1.1.11  Výkres pohledů    1:100 
D.1.1.12  Detail A     1:10 
D.1.1.13  Detail B     1:10 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení [1] 
a) Technická zpráva [1] 
Základové konstrukce 
 Zatížení je přenášeno z nosného skeletu do základové spáry za pomoci monolitických 
železobetonových patek o rozměrech 1400x1400x500mm a 2200x1400x500 mm. Pro 
vynášení vyzdívek skeletu jsou navrženy základové prahy šířky 400 mm. Základová spára se 
nachází v hloubce minimálně 900 mm pod úrovní upraveného terénu a splňuje tak požadavky 
na založení v nezámrzné hloubce. Pod základovými patkami je navržen podkladní beton 
z betonu C16/20 v tloušťce 100 mm. Plocha mezi základovými konstrukcemi bude spojena 
betonovou deskou tloušťky 150 mm vyztuženou armovací sítí KARI 5-100/100, která je 
v místě uložení schodiště zdvojena. Základové konstrukce jsou zhotoveny z betonu C20/25. 
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Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Základním svislým nosným prvkem jsou železobetonové sloupy čtvercového průřezu 
400x400 mm, jako vyzdívky skeletu na obvodu budovy a částečně uvnitř dispozice budou 
použity plynosilikátové tvárnice YTONG standard 300 PDK na zdící maltu YTONG. Tyto 
tvárnice budou použity rovněž pro část střešní nadezdívky a rovněž pro nadezdívku 
zvýšeného stropu provaziště. Pro vyzdění vnitřních příček budou využity příčkové 
plynosilikátové tvárnice YTONG klasik 150 na zdící maltu YTONG. Jako zdivo štítových 
stěn budou použity plynosilikátové tvárnice YTONG universal PD 250 na zdící maltu 
YTONG a pro zdivo nechráněné před působením vlhkosti bude použito zdivo ze ztraceného 
bednění PRESBETON ZB 25-30 v kombinaci s betonovou zálivkou C20/25. Dále se 
v budově nachází předstěny ze sádrokartonových desek v kombinaci s CD a UD profily. 
Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem Weber therm klasik 
s tloušťkou fasádní tepelné izolace EPS 70 F 160 mm, stěny pod úrovní terénu společně se 
soklovým zdivem budou zatepleny expandovaným polystyrenem Styrodur 2800 C tl. 160 
mm. Stěny budou omítnuty z vnější i vnitřní strany vápenocementovou omítkou Baumit MPI 
25, suterénní zdivo bude z vnější strany omítnuto cementovou jádrovou omítkou Weber 
CZ660. Finální povrchová úprava fasády je navržena z bíle silikonové omítky Baumit  
SilikonTOP. [4] [5] [11] 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je vynášena soustavou průvlaků průřezu obrácené T a L o rozměrech 
450x600 mm, respektive 450x500 mm, průvlaky jsou doplněný a železobetonová ztužidla 
obdélníkového průřezu 400x400 mm. Samotnou stropní konstrukci tvoří nad prvním 
podzemním podlažím z části předpjaté železobetonové panely SPIROLL tloušťky 250 mm, a 
z části plné železobetonové panely výšky 200 mm. Stropní konstrukce mezi prvním a druhým 
nadzemním podlažím bude sestavena z předpjatých stropních panelů SPIROLL tloušťky 265 
mm. Tato stropní konstrukce je ze spodní strany kryta kazetovým podhledem rigips 
s kazetami 600x600mm. okenní otvory jsou překlenuty překlady YTONG NOP 300 různých 
délek a otvory dveří překlady YTONG NEP 150. Střešní konstrukci vynáší ocelové 
příhradové montované vazníky, na nichž jsou usazeny vaznice z profilů IPE. Na vaznících je 
ze spodní strany zavěšen kazetový podhled s nosnou konstrukcí z ocelových profilů. Podhled 





 V objektu se nachází dvě schodiště, obě jsou navržena jako dvouramenná 
železobetonová monolitická konstrukce opatřená povrchovou úpravou z keramické dlažby. 
Střecha 
Plochá střecha nad částí objektu je tvořena souvrstvím skládajícím se z nosné částí, kterou tvoří 
panel SPIROLL výšky 265 mm, a dále souvrství od exteriéru: Elastodek 50 Medium Dekor 
šedý, Paraelast FIX PE, ISOVER EPS, Paraelast FIX PE, Potěr cementový. Šikmá střecha je 
tvořena jako dvouplášťová nosnou konstrukcí z ocelových vazníků a vaznic na kterých jsou 
osazeny sendvičové panely Kingspan KS1000RW tl. 60 mm jako horní plášť a spodní plášť 
tvoří zavěšený kazetový podhled opatřený parozábranou z folie DEK Separ a tepelnou vrstvou 
z minerální izolace ISOVER EVO. [11][12] 
Výplně otvorů 
 Výplně otvoru jsou tvořeny plastovými a hliníkovými okny a rovněž platovými a 
hliníkovými dveřmi stejné barvy, opatřené izolačním trojsklem, vnitřní dveře jsou plechové 
nebo dřevěné s ocelovou nebo obložkovou zárubní viz. výpis prvků. 
Podlahy 
Podlaha 1PP – A7 
Cementový potěr   52 mm 
Asfaltová lepenka A330H   0,5 mm 
ISOVER EPS 100   80 mm 
Glastek 40 special mineral   8 mm 
  
Podlahy 1NP  
-A1 
Keramická dlažba Keraplate   7 mm 
Lepící tmel Weber    5 mm 
Betonová mazanina    73 mm 
Asfaltová lepenka A 330 H  0,5 mm 
ISOVER EPS 100    110 mm 




Dubové vlysy    21mm 
Lepidlo na parkety Soudal 69A 
Nivelační stěrka weber floor   4 mm 
Betonová mazanina    60 mm 
Asfaltová lepenka A 330 H  0,5 mm 
ISOVER EPS 100    110 mm 
Glastek 40 special mineral   4mm 
 
-A10 
Keramická dlažba Keraplate   9 mm 
Lepící tmel Weber    5 mm 
Betonová mazanina    71 mm 
Asfaltová lepenka A 330 H  0,5 mm 
ISOVER EPS 100    110 mm 




Smrkové palubky   24 mm 
Lepidlo na parkety Soudal 69A 
Nivelační stěrka weber floor   4 mm 
Betonová mazanina    50 mm 
Asfaltová lepenka A 330 H  0,5 mm 








PVC Columbian OAK  3 mm 
Lepidlo na PVC Den Braven 
Nivelační stěrka weber floor   4 mm 
Betonová mazanina    70 mm 
Asfaltová lepenka A 330 H  0,5 mm 
ISOVER T-P     70 mm 
 
-A6 
Smrkové palubky   24 mm 
Dřevěný rošt smrk   50 mm 
2 x OSB Swiss Crono  36 
ISOVER T-P     50 mm 
 
-A8 
Keramická dlažba  Town grey 7 mm 
Lepící tmel Weber    5mm   
Betonová mazanina    68 mm 
Asfaltová lepenka A 330 H  0,5 mm 
ISOVER T-P     70 mm 
 
b) Výkresová část [1] 
D.1.1.1  Základy     1:50 
D.1.1.2  Půdorys 1. podzemního podlaží  1:50 
D.1.1.3  Půdorys 1. nadzemního podlaží  1:50 
D.1.1.4 Půdorys 2. nadzemního podlaží  1:50 
D.1.1.5  Řezy A-A, B-B   1:50 
D.1.1.6  Sestava stropních dílců nad 1 PP  1:50 
D.1.1.7  Sestava stropních dílců nad 1 NP  1:50 
D.1.1.8  Výkres střešní konstrukce   1:50 




D.1.1.10  Výkres střešního pláště   1:50 
D.1.1.11  Výkres pohledů    1:100 
D.1.1.12  Detail A     1:10 
D.1.1.13  Detail B     1:10 
 
c) Statické posouzení 
 Statický posudek byl v rámci diplomové práce zpracován pouze na vybraný 
konstrukční prvek. V případě této diplomové práce se jedná o schodišťové rameno 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
 Není předmětem řešení diplomové práce 
D.1.4 Technika prostředí staveb [1] 
Není předmětem řešení diplomové práce 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
 Není předmětem řešení diplomové práce 
Dokladová část [1] 
1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů [1] 
Není předmětem řešení diplomové práce 
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem [1] 




3. Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí 
  
 
Obr. 1  vysvětlivky ke grafům 
3.1. Obvodová stěna 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,020       0,470  25,0 
   2  Ytong standard pdk  0,300       0,248  7,0 
   3  weber.therm klasik - lepící a  0,005       0,800  20,0 
   4  Isover EPS 70F  0,160       0,040  30,0 
   5  weber.therm klasik - lepící a  0,005       0,800  20,0 
   6  weber.pas silikát - silikátová  0,003       0,800  30,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,184 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,154 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 70F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0060 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1534 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 









3.2. Suterénní stěna 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 25  0,020       0,470  25,0 
   2  Ytong standard PDK  0,300       0,248  7,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,080  30000,0 
   4  weber.therm klasik - lepící a  0,005       0,800  20,0 
   5  Styrodur 2800 C  0,160       0,036  140,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,170 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 














3.3. Plochá střecha-minimální tloušťka tepelné izolace 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Panel spiroll  0,265       1,200  23,0 
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   3  Paraelast FIX PE  0,003       0,210  30000,0 
   4  Isover Orsil S  0,230       0,043  1,5 
   5  Paraelast FIX PE  0,003       0,210  30000,0 
   6  Elastodek 50 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,173 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Paraelast FIX PE). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0089 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0302 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 











Obr. 4  rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce ploché střechy v místě 
minimální tloušťky tepelné izolace 
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3.4. Plochá střecha-maximální tloušťka tepelné izolace 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  panel spiroll 0,265       1,200  23,0 
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   3  Paraelast FIX PE  0,003       0,210  30000,0 
   4  Isover Orsil S  0,350       0,043  1,5 
   5  Paraelast FIX PE  0,003       0,210  30000,0 
   6  Elastodek 50 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,117 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Paraelast FIX PE). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0090 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0301 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 






















Obr. 5  rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce ploché střechy v místě 
maximální tloušťky tepelné izolace 
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3.5. Plochá střecha-průměrná tloušťka tepelné izolace 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Panel spiroll 0,265       1,200  23,0 
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   3  Paraelast FIX PE  0,003       0,210  30000,0 
   4  Isover Orsil S  0,320       0,043  1,5 
   5  Paraelast FIX PE  0,003       0,210  30000,0 
   6  Elastodek 50 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,127 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Paraelast FIX PE). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0090 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0301 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 






















Obr. 6  rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce ploché střechy v místě 
průměrné tloušťky tepelné izolace 
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3.6. Dvouplášťová střecha - spodní plášť 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,0125       0,210  10,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Isover evo  0,050       0,068  1,0 
   4  Isover evo  0,250       0,041  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,141 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   




































3.7. Podlaha A1 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Weber lepidlo na obklady  0,005       0,800  20,0 
   3  Potěr cementový  0,069       1,160  19,0 
   4  A 330 H  0,0005       0,210  17000,0 
   5  Isover EPS 100  0,110       0,037  50,0 
   6  Glastek 40 special mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,309 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0386 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0816 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
























3.8. Podlaha A10 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  weber lepidlo na obklady  0,005       0,800  20,0 
   3  Potěr cementový  0,067       1,160  19,0 
   4  A 330 H  0,0005       0,210  17000,0 
   5  Isover EPS 100  0,110       0,037  50,0 
   6  Glastek 40 special mineral 0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,349 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,309 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0136 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1212 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

















Obr. 9  rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce podlahy A10 
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3.9. Podlaha A3 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,021       0,180  157,0 
   2  weber.floor 4150 samonivelační  0,004       1,380  40,0 
   3  Potěr cementový  0,056       1,160  19,0 
   4  A 330 H  0,0005       0,210  17000,0 
   5  Isover EPS 100  0,110       0,037  50,0 
   6  Glastek 40 special mineral 0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,349 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,927 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,300 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0126 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1129 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 





















Obr. 10 rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce podlahy A3 
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3.10. Podlaha A7 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr cementový  0,042       1,160  19,0 
   2  A 330 H  0,0005       0,210  17000,0 
   3  Isover EPS 100  0,100       0,037  50,0 
   4  Glastek 40 special mineral 0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,349 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,341 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,126 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0163 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1440 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 























Obr. 11 rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce podlahy A7 
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5. Statický výpočet železobetonové schodišťové desky 
5.1. Informace o prvku 
 Pro zpracování výpočtu bylo zvoleno rameno schodiště nacházejícího se v jihovýchodní 
části objektu, které slouží jako hlavní spojnice mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. 
Šířka schodišťového ramene zvoleného pro výpočet je 1 800 mm a šířka podesty 2 230 mm. 
Délka ramene je 3 987 mm. Schodišťové rameno je navrženo jako prostě uložené, a to ve spodní 
části na obvodovou stěnu a v horní části na průvlak průřezu obrácené T. Délka uložení v horní 
části je 100 mm a ve spodní části 200 mm. V rameni je navrženo 12 stupňů z prostého betonu 
o rozměru 167x290mm. Povrchová úprava celého schodiště je tvořena keramickou dlažbou 
tloušťky 7 mm. Výpočet zahrnuje výstupní stupeň, který je součástí podlahy, pouze stupně 
působící zatížení na schodišťové rameno. Cílem výpočtu je návrh nosné výztuže na účinky 
působení vnitřních sil v kritickém místě.  
5.2 Podklady pro výpočet 
- statický posudek je proveden dle náležitostí, které určuje ČSN EN 1991-1-1 
-momenty, vnitřní síly a posouvající síly byly spočteny pomocí programu STRIAN. 
-materiály ze kterých je konstrukce navržena:  a) beton C 25/30 
b) Ocel třídy B420B 
- konstrukční třída S1, stupeň vlivu prostředí XC1 




Obr. 13 Půdorys schodiště   Obr. 14 Řez schodišťovým stupněm 
 
Obr. 15 Statické schéma schodišťové desky 
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5.3 Výpočet zatížení 
5.3.1 Zatížení na podestě 
Stálé zatížení 
Materiál Výpočet gk[kN/m2] γ[-] gd[kN/m2] 
Keramická dlažba 22,85 ˑ0,007 0,15995 1,35 0,2159325 
Lepící hmota 16,90 ˑ0,003 0,0507 1,35 0,068445 
Železobetonová deska 25,00 ˑ0,180 4,5 1,35 6,075 
Přednástřik Baumit 17,00 ˑ0,002 0,034 1,35 0,0459 
Vápenocementová omítka Baumit  12,90 ˑ0,015 0,1935 1,35 0,261225 
  4,94  6,66 
Užitné zatížení pro schodiště 
qk=3 kN/𝑚2 
gd = 3,0 ∙ 1,5 = 4,50 kN/𝑚2 
Celkové zatížení na 1 m desky 
fd = gd + gd = 6,66 + 4,50 = 11,16 kN/𝑚2 
 
5.3.1 Zatížení na rameni 
Stálé zatížení deska+stupnice gd1 
Materiál Výpočet gk[kN/m2] γ[-] gd[kN/m2] 
Keramická dlažba 22,85 ˑ0,007 0,15995 1,35 0,2159325 
Lepící hmota 16,90 ˑ0,003 0,0507 1,35 0,068445 
Železobetonová deska 25,00 ˑ0,180 4,5 1,35 6,075 
Přednástřik Baumit 17,00 ˑ0,002 0,034 1,35 0,0459 
Vápenocementová omítka Baumit  12,90 ˑ0,015 0,1935 1,35 0,261225 
  4,94  6,66 















𝑞𝑑= 3*cos29,97°*1,5 = 3,90 kN/𝑚
2 
Celkové zatížení na 1 m desky 
𝑓𝑑  = 𝑔1+𝑔𝑑2+𝑔𝑑3+𝑞𝑑=6,66+1,95+0,13+3,9 = 12,64 kN/𝑚
2 
 
5.4. Statické schéma a průběhy vnitřních sil 
 
Obr. 16 Schéma zatížení schodišťové desky 




Obr. 18 Průběh normálových sil 
Obr. 19 Průběh posouvajících sil 
 
Obr. 20 Průběh momentů 
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5.5. Návrh výztuže 
5.5.1 Navržené materiály 
MEd = 54,38 kNm 
Beton třídy C25/30  






= 16,67 MPa 
𝑐 = 1,5 







= 365,22 MPa  
𝛾𝑠 = 1,15 
5.5.2 Krytí výztuže 
Pro monolitické konstrukce: ∆dev= 5 ÷ 10 mm  
Konstrukční třída S4 Stupeň vlivu prostředí XC1: cmin = 15 mm 
cnom = cmin + ∆dev 
cnom = 15 + 10 = 25 mm 
5.5.2 Účinná výška průřezu 
- předpokládaný průměr výztuže 12 mm  
d = h − cnom −  
∅
2
=  180 − 25 −  
12
2
=   149 mm   Obr. 22 účinná výška průřezu 
5.5.3 Minimální plocha výztuže 
as,req =  
𝑀𝑒𝑑
0,9 ˑ d ˑ 𝑓𝑦𝑑  
=  
54,38 ˑ 103
0,9 ˑ 0,149 ˑ 365,22 ˑ 106 




5.5.4 Návrh výztuže 
Navrhuji: Ø 12/100 mm 
Skutečná plocha výztuže: as,skut = 1 131 mm2 
 
5.6 Posouzení nosné výztuže 
5.6.1 Síla ve výztuži 
Fs=As*fyd=1 131*10-6*365,22=413,06kN 
5.6.2 Výška tlačené oblasti 
x =  
FS
0,8 ∗ b ∗  η ∗  fcd
=  
413,06
0,8 ∗  1,0 ∗  1,0 ∗  16,67 ∗ 103
= 0,031 m 
5.6.3 Moment únosnosti průřezu  
Mrd = Fs ˑ (d – 0,4 *x) = 413,06 * ( 0,149 - 0,4 * 0,031 ) = 56,42 kNm 
Mrd = 56,42 kNm > Med = 54,38 kNm VYHOVUJE 
 
5.7. Konstrukční zásady  
5.7.1. Minimální plocha výztuže  
as,min ≤ as,skut  
Fctm (betonC25 ⁄ 30) = 2,6 MPa  
as,min = max. z {as,min1;as,min2} 
as,min1 = 0,26 ∗  
fctm
fyk
 ˑ ∗ bt ∗  d =  0,26 ˑ ∗
2,6
420
 ˑ ∗ 1000 ∗  149 = 239,82 mm2 
as,min2 = 0,0013 ∗ bt ∗  d =  0,0013 ∗  1000 ∗  149 = 193,7 mm
2 
as,min  = 239,82 mm
2 < as,skut = 1131 mm
2  VYHOVUJE 
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5.7.2 Maximální plocha výztuže  
as,skut  ≤  as,max 
as,max = 0,04 ˑ Ac = 0,04 ˑ 180 ˑ 1000 = 7200 mm2   
as,skut = 1 131 mm
2 < as,max = 7200 mm
2   VYHOVUJE 
5.7.3 Omezení výšky tlačené oblasti  
ξ < ξbal  






= 0,208 m 






= 0,66 m 
ξ = 0,208 < ξbal = 0,66     VYHOVUJE  
5.7.4 Maximální osová vzdálenost prutů  
Smax = min { 2h, 250 mm } = min { 2 ˑ 180, 250 mm } = 250 mm 
s = 100 mm < smax =  250 mm     VYHOVUJE 
5.7.5 Minimální světlá vzdálenost prutů 
Smin = max { k1Ø, dg + k2, 20 mm } = max { 1*12, 16+5 = 21 mm, 20 mm } 
S = osová vzdálenost prutů – Ø = 100-12= 88 mm 
k1 = 1 – dle EC2 
k2 =  5 mm – dle EC2 
dg = (16 mm) maximální průměr zrn kameniva 




5.8. Návrh rozdělovací výztuže 
𝑎𝑠,𝑟 = 0,2 ˑ 𝑎𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑡 = 0,2 ˑ 1 131 = 226,2 mm
2 
Návrh: Ø8/220 mm ( as,skut = 228 mm2) 
5.8.1 Maximální vzdálenost prutů rozdělovací výztuže 
 sr  ≤ sr,max 
Smax = min { 3h, 400 mm } = min { 3 ˑ 180 =540 mm , 400 mm } = 400 mm 
sr = 220 mm < sr,max  = 400 mm     VYHOVUJE 
 
5.9 Kotevní délka výztuže 
lbd = α1 ˑ α2 ˑ α3 ˑ α4 ˑ α5 ˑ lb,rqd  ≥ lb,min   
Základní kotevní délka 












= 405,8 mm 
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti 
fbd = 2,25 ˑ η1 ˑ η2 ˑ fctd = 2,25 ˑ 1,0 ˑ 1,0 ˑ 1,2 = 2,7 MPa  
η1, η2  = = 1,0 
Návrhová pevnost betonu v tahu 






 1,2 MPa 
αct = 1 
fctk0,05 (C25/30) = 1,8 MPa 
lbd = α1 ˑ α2 ˑ α3 ˑ α4 ˑ α5 ˑ lb,rqd  = 1 ˑ 1 ˑ 1 ˑ 1 ˑ 1 ˑ 405,8 = 405,8 mm ≐ 410 mm  
lb,min = max { 0,3lb,rqd; 10Ø; 100 mm } 
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lb,min = max { 0,3 ˑ 405,8 ≐ 122 mm ; 10 ˑ 12 = 120 mm; 100 mm } 
lbd = 410 mm  > lb,min = 122 mm    VYHOVUJE 
5.10 Návrh horní výztuže 
- návrh horní výztuže bude proveden jako 50% plochy výztuže spodní 
Návrh :  Ø12/200 mm, (as,skut = 565 mm2) 
5.11 Závěr  
Navržená konstrukce schodišťové desky železobetonové desky tl.180 mm z betonu 
třídy C25/30 a konstrukční oceli B420B navržené Ø 12 mm po vzdálenosti 100 ve spodní 
části prvku, Ø 12 mm po vzdálenosti 200 mm v horní části prvku a rozdělovací výztuž Ø 8 po 
vzdálenosti 220 mm, vyhovuje proti působení sil vzniklých vlastní tíhou konstrukce a 














Úkolem této diplomové práce bylo zpracování části projektové dokumentace pro provádění 
stavby, která se vztahuje ke stavbě Domu kultury v obci Lutín. Rozsah projektové dokumentace 
byl určen v zadání diplomové práce a sestává se z výkresů vypsaných v seznamu příloh. 
K dokumentaci také patří průvodní a technická zpráva. Dále bylo úkolem tepelně technické 
posouzení obvodových konstrukcí objektu (podlahy na terénu, střecha, obvodové stěny), které 
bylo provedeno za pomoci programu Teplo 2017 EDU. Všechny posuzované konstrukce 
vyhovují požadavkům ČSN 73 0540[2] a splňují rovněž požadavky na hodnoty součinitelů 
prostupu tepla pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Jedním z dalších úkolů 
diplomové práce bylo zpracování energetického štítku obálky budovy, který byl vypracován za 
pomocí programu Energie. Obálka budovy spadá do kategorie B-budova úsporná a v poslední 
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